
検査指摘事項一覧 

（令和４年度） 

 

 年度 施設 時期 件名 重要度・深刻度 

１ 

Ｒ４年度 

再処理 

令和４年度 

（第２四半期） 

原子力規制検査 

日本原燃株式会社六ヶ所再処理施

設高レベル廃液ガラス固化建屋に

おける安全冷却機能の一時喪失 

追加対応なし 

ＳＬⅣ（通知なし） 

２ 

令和４年度 

（第２四半期） 

原子力規制検査 

再処理施設における防護区域等へ

の撮影機器の持込み 

３ 

令和４年度 

（第３四半期） 

原子力規制検査 

再処理施設における管理されてい

ない開口部の発生 

４ 濃縮 

令和４年度 

（第３四半期） 

原子力規制検査 

ウラン濃縮施設における核物質防

護に係る情報保護区域への入域管

理不徹底 

 


